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E350-mittari

1. Mittarin néyttd

2. Naytdn selauspainike

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot
4. Kytkentalaitteen painike

Jos haluat katkaista sahkot asunnostasi, tee se ensisijaisesti
mittarin kKytkentalaitteen painikkeesta. Nain tiedonsiirtoyh-
teys mittariin sailyy, mutta sahkét katkeavat. Paallekytkentd
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta kiytettaassa
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin
10 sekunnin ajan.

HUOM! S3hkotoiden tekemisen ajaksi sahkdt on
katkaistava paikytkimest3 tai padsulakkeista!

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytdita

MNaytid kertoo kokonaisenergialukeman. Mayton selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman sahkosopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mika energialu-
kema naytolld on.

1. Tilatunniste:
«[X] séhkét katkaistu
*  oitunnistetta, kun sahkot paalla

2. Energialukema

3. Lukematunniste
* 1.8.0 - kokonaisenergialukema
= 0.9.1 - kellonaika
* 0.9.2 - paivamaara

Lisatietoja:  Paneliankosken Voima Oyn tekninen tuki puh. 02 8386 170.



